
Usługi Inwestycyjne mgr inż. Grzegorz Papiernik 57-200 Ząbkowice Śl. ul. Działkowca 8 
PROJEKT BUDOWLANY  

Wymiana stolarki okiennej oraz remont pokrycia dachu  budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie  
  ul. Kopernika 8 

 

1 
 

 

 
PROJEKT BUDOWLANY  

Temat : Wymiana stolarki okiennej  oraz   remontem pokrycia  dachu 
Obiekt : Budynek Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie 
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budynek B   w Nowej Rudzie przy ul. Kopernika 8 ” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I.   DANE OGÓLNE 

1. DANE INWESTORA: 
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 

ul. Kopernika 8 , 57-400  Nowa Ruda  dz. 70/3 , 70/4 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA: 
Dokumentację  opracowano na zlecenie Inwestora.  
• Umowa zawarta pomiędzy Zespołem Szkół Specjalnych w imieniu której działa  

Dyrektor Renata Szymańska  , a firmą Usługi Inwestycyjne mgr inż. Grzegorz Papiernik  
57-200 Ząbkowice Śl. ul. Działkowca 8 – na opracowanie dokumentacji technicznej wymiany 
stolarki okiennej i remontu pokrycia dachu budynku B z wymianą 5-ciu świetlików , renowacja 
elewacji z cegły klinkierowej . 

• Wizje lokalne przeprowadzone przez autorów opracowania w lutym  2017 r. 
• Inwentaryzacja budowlana ,  pomiary własne, dokumentacja fotograficzna, 
• Obowiązujące przepisy budowlane i literatura  
• Uzgodnienia z inwestorem 
• Materiały archiwalne dotyczące przedmiotowego obiektu. 
• W projekcie uwzględniono uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we 

Wrocławiu Delegatura Wałbrzych W/N.5183.396.2017.KN z dnia 06.03.2017 r. 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest: „Projekt wymiany stolarki okiennej i remontu pokrycia  
dachu obejmujących następujące zagadnienia: 
• zakres prac, 
• przyjęte materiały, 
• technologię wykonania, 
Projekt budowlany  obejmuje: 

      *  wymianę stolarki okiennej skrzynkowej drewnianej na okna PCV z zachowaniem wymiarów  
           i podziałów  z wymianą parapetów wewnętrznych. 
      *  remont dachu  obejmujący wymianę pokrycia papy na papę termozgrzewalną z częściowa wymiana   
          deskowania i krokwi  oraz remoncie 5-ciu  świetlików dachowych , wymianę obróbek blacharskich,   
           rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej na blachę tytan-cynk gr. 0,7 mm 

Załącznikiem do części opisowej w/w opracowania są rysunki budowlane  i dokumentacja  
fotograficzna .  

II.   OPIS TECHNICZNY –STAN ISTNIEJ ĄCY 
1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU: 
Przedmiotem opracowania jest budynek szkoły   znajdujący się  przy ulicy  
Kopernika   nr 8  w Nowej Rudzie .  Rok  budowy 1858 r.    

Obiekt   na rzucie prostokątów w zabudowie wolnostojącej  , historycznie oparta na rzutach  prostokątów 
,ściany nośne  wykonane jako murowane z cegły pełnej klinkierowej na zaprawie wapiennej 
 o stropodachach płaskich  dwuspadowych w konstrukcji drewnianej kryty papą na deskowaniu .  
Stolarka okienna istniejąca skrzynkowa ze skrzydłami czterodzielnymi , rozwiernymi ze szczeblinami  . 
Naproża ceglane łukowe  . Elewacje - cegła klinkierowa . 
Budynek A posiada dwie  kondygnacje nadziemnie z podpiwniczeniem  oraz jedną kondygnację budynki 
B , C , D bez  podpiwniczenia . 
Budynek jest położony w obszarze historycznym miasta Nowa Ruda  objęty ochroną Konserwatora 
Zabytków  ( miasto Nowa Ruda wykaz poz.  67 ) 
Budynek byłej drukarni W.W. Klambta ( 1860-1870 )  oraz byłej szkoły poligraficznej . 
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III.  OCENA  STANU TECHNICZNEGO ELEWACJI  
3.1 STOLARKA OKIENNA  
Stolarka okienna drewniana skrzynkowa bardzo zniszczona .  
Stan techniczny niedostateczny – kwalifikujący okna do wymiany . 
3.2 POKRYCIE DACHU budynek B 
      Pokrycie dachu istniejące papa na deskowaniu . 
      Pokrycie dachu deskowanie i konstrukcja drewniana stropodachu w złym stanie technicznym z  
       licznymi nieszczelnościami  powodującymi liczne zacieki  .  
      Zaleca się wymianę pokrycia papowego  stropodachu na  
3.3 ELEWACJE Z CEGŁY KLINKIEROWEJ  do renowacji obejmującej oczyszczenie , zmycie ,  
       uzupełnienie cegieł , uzupełnienie spoin  wraz z hydrofobizacją. 
Ogólny stan techniczny pokrycia dachu  budynku B określa się jako - niedostateczny . 
3.5. UWAGI KOŃCOWE 
Stolarka okienna i pokrycie dachu wraz z świetlikami w bardzo złym stanie technicznym wymaga pilnej 
wymiany .  

IV.  ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH 
4.1  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ  

Wymiana okien drewnianych skrzynkowych  na okna PCV  z zachowaniem wymiarów , podziałów , 
sposobu otwierania (użytkowanie i mycie) . 
Projektowane okna rozwierane i uchylno-rozwierane PCV  kolor biały .   
Warunki techniczne wykonania okien wg rozporządzenia  

        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim opowiadać  
        budynki i ich usytuowanie ( 2002r. Dz. U. Nr 75 poz. 690  zm. 2010 r. Nr 239 poz. 1597 
       2012 r. Nr.0 poz. 1289 , 2013 r. Nr 0 poz. 926 z p.zm.) 

Warunki techniczne od 01.01.2017  tzw.  WT 2017   
Projektowany współczynnik przenikania ciepła okna  U<1,1 W/m2K   
Szyby zespolone  4/16Ar/4/16Ar/4    Współczynnik przenikania ciepła  U=0.6. 
Profile ościeżnic , słupków PCV pięciokomorowe z ciepłą ramką dystansową . 
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 
WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH  
SKRZYNKOWYCH  
NA OKNA 
PCV Umax< 1,1 W/m2K 

Budynek Zespołu Szkół Specjalnych  Nowa Ruda ul. Kopernika 8 

Lp. Ozn. wymiar   cm szt. szer. wysokość m2 1 szt. m2 

A ELEWACJA   FRONTOWA A                  
1 O1A 160x252 bok 238 f=14 8 1,60 2,52 4,03 32,26 
2 O2A 160x278 bok264 f=14 8 1,60 2,78 4,45 35,58 
3 O3pA 138x132 bok 120 f=12 7 1,38 1,32 1,82 12,75 

          23       80,59 
B ELEWACJA TYLNA B                 

4 O4B 160x252 bok 238 f=14 7 1,60 2,52 4,032 28,22 
  O4B 160x2,52 bok 238 F=14 1 1,60 2,52 4,032 4,03 

5 O5B 160x278 bok264 f=14 8 1,60 2,78 4,448 35,58 
6 O6pB 138x132 bok 120 f=12 7 1,38 1,32 1,822 12,75 

        r-m 23       80,59 

C 
ELEWACJA FRONTOWA 
WEJŚCIE C                 

7 O7C 138x227 bok 221 f=6 3 1,38 2,27 3,13 9,40 
                    

D ELEWACJA BOCZNA D                 
8 O7C 138x227 bok 221 f=6 3 1,38 2,27 3,13 9,40 
9 O8D 150x280 bok270 f=10 6 1,50 2,80 4,2 25,20 

        r-m 9       34,60 
E ELEWACJA BOCZNA E                 

10 O8D 150x280 bok270 f=10 5 1,50 2,80 4,2 21,00 
                    

F ELEWACJA BOCZNA F                 
11 O9F 270x246     4 2,70 2,46 6,64 26,57 
12 O10F 126x246     1 1,26 2,46 3,10 3,10 

          5       29,67 
G ELEWACJA BOCZNA G                 

11 O9F 270x246     6 2,70 2,46 6,64 39,85 
                    

  OKNA POZOSTAŁE                 
12 O10 150x110     3 1,50 1,10 1,65 4,95 
13 O11 155x76     3 1,55 0,76 1,18 3,53 
14 O12 155x76     1 1,55 0,76 1,18 1,18 

          7       9,66 

      ogółem   81       305,36 
          Szt.       m2 
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4.2 NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE 
W nowych oknach należy zamontować nawiewniki higrosterowalne w celu prawidłowej wentylacji 
pomieszczeń. 

Parametry techniczne nawiewników higrosterowalnych : 
-nawiewnik higrosterowalny umożliwia nawiew powietrza zewnętrznego  
 do pomieszczenia  
-instalowany w górnej części okna  
-wielkość nawiewu jest proporcjonalna do wilgotności w pomieszczeniu  
-optymalizuje automatycznie strumień powietrza dla każdego  
  pomieszczenia w zależności od potrzeb 
-zakres pracy od 30% - 70% wilgotności powietrza w pomieszczeniu  
-zapewnia prawidłową wentylacje bez wychłodzenia ‘ 
-nie wymaga napędu elektrycznego 
-łatwy w utrzymaniu 
-wydajność przepływu powietrza od 5 do 35 m3 /godzinę 
-tłumienie akustyczne 33 dB(A) 
-kolor biały  
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Wykaz nawiewników higrosterowalnych  
Lp Pomieszczenie Kondygnacja ozn. okna szt 

          

1 Gabinet Dyrektora I piętro  O1A 1 

2 Archiwum I piętro O4B 1 

3 Sekretariat I pietro O1A 1 

4 Księgowość I piętro O4B 1 

5 Wszczesne wpomaganie I piętro O4B 1 

6 Logopeda I piętro O4B 1 

7 Pom 9 I piętro O1A 2 

8 Kl. schod.  Ip I piętro O1A 1 

9 Sala komputerowa I piętro O1A 2 

10 Kl. parter parter O2A 1 

11 Biblioteka parter O5B 2 

12 Klasa pom 6 parter O5B 2 

13  Rewalidacja pom 4 parter O5B 2 

14 Psycholog parter O5B 1 

15 pom I-III parter O5B 1 

16 Pedagog parter O5B 1 

17 Rewalidacja pom 1 parter O5B 1 

18 Radca prawny elew C O7C 1 

19 Radca prawny elew d O7C 1 

20 Gab. Pielęgniarki elew C O7C 1 

21 Aula elew D O7C 1 

22 Aula elew D O8D 4 

22a Mag pom 19 elew D O8D 1 

23 P nauczycielski p21 elew F O9F 1 

24 Klasa pom 26 elew F O9F 1 

25 Klasa pom 26 elew F O10F 1 

26 Klasa pom 33 elew F O9F 2 

27 Klasa pom 32 elew F O9F 2 

28 Klasa pom 28 elew F  wymienione 2 

29 Klasa pom 31 elew G O9F 2 

30 Hala maszyn   elew D O8D 3 

31 korytarz pom 30 pozostałe O10 1 

32 korytarz D pozostałe O11 1 

33 szatnia przy Sali pozostałe O11 1 

34 mag sportowy pozostałe O12 1 

35 piwnice O3pA,O6pB 6 

        55 
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3 PARAPETY OKIENNE WEWN ĘTRZNE   
Parapety istniejące z drewniane do wymiany , betonowe z lastrico do pozostawienia .  
W celu ujednolicenia projektuje się parapety okienne z PCV w kolorze białym  . 

Wykaz parapetów do wymiany 
  Pomieszcz. Kondyg. ozn. okna szt parapet parapet PCV     
          istn. projektowany mb   

1 Gabinet Dyr. I piętro  O1A 2 drew. 17 cm szer 30 cm 1,65 3,30 
2 Archiwum I piętro O4B 1 drew.17 cm szer.30 cm 1,65 1,65 
3 Sekretariat I pietro O1A 2 drew. 19cm szer 30cm 1,65 3,30 
4 Ksiegowoość I piętro O4B 1 lastr.30 cm  szer. 30 cm 1,65 1,65 

5 Wszcz wpom I piętro O4B 2 lastr. 30 cm szer. 30 cm 1,65 3,30 
6 Logopeda I piętro O4B 1 lastr. 30 cm szer.30 cm 1,65 1,65 
7 Pom 9 I piętro O1A 3 drew, 20 cm szer 30 cm 1,65 4,95 
8 Kl. schod. Ip I piętro O1A 1 drew. 35 cm szer. 50 cm 1,65 1,65 
9 Sala komp I piętro O1A 3 drew. 30 cm szer 40 cm 1,65 4,95 
10 Kl.schod. parter O2A 1 drew. 35 cm szer.40 cm 1,65 1,65 
11 Biblioteka parter O4B 3 drew. 40 cm szer. 50 cm 1,65 4,95 
12 Klasa pom 6 parter O5B 3 drew, 40 xm szer. 50 cm 1,65 4,95 
13 Rewalidacja pom 4 parter O5B 3 drew. 44 cm szer. 50 cm 1,65 4,95 
14 Psycholog parter O5B 1 drew. 44 cm szer. 50 cm 1,65 1,65 
15 pom I-III parter O5B 2 drew. 44 cm szer. 50 cm 1,65 3,30 
16 Pedagog parter O5B 2 drew. 44 cm szer. 50 cm 1,65 3,30 
17 Rewalidacja pom 1 parter O5B 2 drew. 44 cm szer. 50 cm 1,65 3,30 
18 Radca prawny elew C O7C 1 drew 38 cm szer.50 cm 1,25 1,25 
19 Radca prawny elew d O7C 1 drew 38 cm szer.50 cm 1,25 1,25 
20 Gab. Pielęgniarki elew C O7C 1 drew 38 cm szer.50 cm 1,45 1,45 
21 Aula elew D O7C 2 drew. 40 cm szer.50 cm 1,40 2,80 
22 Aula elew D O8D 4 drew 40 cm szer.50 cm 1,50 6,00 
22a Mag pom 19 elew D O8D 2 drew 30 cm szer 40 cm 1,50 3,00 
23 P nauczycielski p21 elew F O9F 0 lastrico   0 0 
24 Klasa pom 26 elew F O9F 0 lastrico   0 0 
25 Klasa pom 26 elew F O10F 0 lastrico   0 0 
26 Klasa pom 33 elew F O9F 0 lastcico   0 0 
27 Klasa pom 32 elew F O10F 0 lastrico   0 0 
28 Klasa pom 28   wymienione 0 lastrico   0 0 
29 Klasa pom 31 elew G O9F 0 lastrico   0 0 
30 Hala maszyn   elew D O8D 5 drew szer 50 cm 1,55 7,75 
31 korytarz pom 30 pozostałe O10 3   szer 15 cm 1,50 4,50 
32 korytarz D pozostałe O11 1   szer 15 cm 1,50 1,50 
33 szatnia przy Sali pozostałe O11 1   szer 15 cm 1,50 1,50 
34 mag sportowy pozostałe O12 1   szer 15 cm 1,50 1,50 
 35 piwnice    O3pA,O6pB  6    szer, 30 cm  1,50 9,00 
               mb 95,95 

 
 
4.4 PARAPETY OKIENNE ZEWN ĘTRZNE   
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Parapety zewnętrzne istniejące z cegły klinkierowej – renowacja polegająca na uzupełnieniu ubytków 
cegły i zaprawy oraz hydrofobizacją . 
4.5  POKRYCIE DACHU BUDYNEK B  
 
Powierzchnia dachu 8,32*37,13*2 *1,05 = 648,74 m2 
Zakres robót  
1.Rozbiórka pokrycia papy 4 warstwy 
2.Wymiana deskowania szacunkowo 30% 
3.Rozbiórka rynien R=150   l=37,38+22,12+3,00= 62,50 mb 
4.Rozbiórka pasa nadrynnowego szer. 15 cm l=37,38+22,12+3,00= 62,50 mb 
5.Rozbiórka pasa podrynnowego l=37,38+22,12+3,00= 62,50 mb 
6.Rozbiórka obróbki blacharskiej przy budynku A szer. 25 cm l=12,26 mb 
7.Wymiana krokwi szacunkowo 20 szt. l=8,80 ( z 76 szt)  20 szt. 
Nie wyklucza się porażonych biologicznie innych elementów drewnianych do wymiany 
8.Montaż nowych rynien R15 z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm  
9.Wykonanie nowego pasa nadrynnowego z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm  
10.Wykonanie nowego pasa nadrynnowego l=37,38+22,12+3,00= 62,50 mb 
11.Wykonanie nowej obróbki blacharskiej przy budynku A z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm 
12.Rozebranie i wykonanie obróbki ogniomuru szer. 40 cm l=8,74*2 = 17,48 mb 
13.Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej podwójnie ( warstwa nawierzchniowa gr.  
     5,2 mm , papa podkładowa na deskowaniu z papą  wentylacyjną podkładową  
     8,32*37,13*2 *1,05 = 648,74 m2 
14.Wykonanie kominków wentylacyjnych 1 szt. na 40 m2  
15.Demontaż rur spustowych RS 12 l=4,82   2 szt. 
16. Montaż rur spustowych RS 12 l=4,82   23 szt. z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm 
17. Wymiana deskowania sufitu w ,,hali maszyn ‘’ szacunkowo  70 m2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 ŚWIETLIKI  BUDYNEK B  
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Świeliki stalowe szklone szkłem zbrojonym – do konserwacji i wymianie szkła zbrojonego  
Powierzchnia świetlików istniejących 
powierzchnia świetlików stalowych kąt 45 ZSS Nowa Ruda 
        szer. dł. m2   r-m m2 
1 świetlik 1 150x200 połać  1,06 2,00 2,12 2 4,24 
      boki 1,5 0,375 0,5625 2 1,125 

                5,365 
2 świetlik 2 220x475 połać  1,56 4,75 7,41 2 14,82 
      boki 2,2 0,55 1,21 2 2,42 

                17,24 
3 świetlik 3 150x200 połać  1,06 2,00 2,12 2 4,24 
      boki 1,5 0,375 0,5625 2 1,125 

                5,365 
4 świetlik 4 100x400 połać  0,71 4,00 2,84 2 5,68 
      boki 1,00 0,50 0,50 2 1,00 

                6,68 
5 świetlik 5 200x300 połać  1,41 3,00 4,23 2 8,46 
      boki 2,00 0,50 1,00 2 2,00 

                10,46 

            ogółem   45,11 
 
 
 Świetliki 1-5 o konstrukcji stalowej poddać starannej konserwacji poprzez oczyszczenie konstrukcji z 
zabezpieczenie antykorozyjnym farbą miniową i antykorozyjną dwukrotnie z   wymienią szkła  
zbrojonego .   
Projektuje się wymianę deskowania pionowego pod świetlikami – widok od spodu sufitów. 
 
4.7 POKRYCIE DACHU SZEDOWEGO  BUDYNEK B  
 
1. Rozbiórka pokrycia papy 4 warstwy  6,82*20,50*2=279,62 m2 
2. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej podwójnie ( warstwa nawierzchniowa gr.  
     5,2 mm , papa podkładowa na deskowaniu z papą  wentylacyjną podkładową  
3. Demontaż szkła zbrojonego , oczyszczenie konstrukcji stalowej z rdzy i zabezpieczenie  
   antykorozyjne wraz z malowaniem , wypełnienie szkłem zbrojonym bezbarwnym  gr. 6 mm . 
   2,40*20,50*2 = 98,40 m2 
4.Wykonanie obróbki kosza z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm 0,40*20,50 = 8,20 m2 

 
4.8 REMONT DASZKU  NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM   
Remont daszku o konstrukcji stalowej z wypełnieniem szkłem zbrojonym o wymiarach 400x270 .   
Demontaż szkła zbrojonego , oczyszczenie konstrukcji stalowej z rdzy i zabezpieczenie antykorozyjne 
wraz z malowaniem , wypełnienie szkłem zbrojonym bezbarwnym  gr. 6 mm . 
 
 
 
 
 
5.OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
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Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza granice działki 70/3 i 70/4.  
             1/Wskazanie przepisów prawa , w oparciu o które określono obszar oddziaływania  

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p.zm 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 69 z p.zm  
Analiza pod kątem wyznaczenia obszaru w otoczeniu obiektu budowlanego oddziaływuje , wprowadzające 
ograniczenia w jego zagospodarowaniu ( definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów 
art.3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane tj. z 2016 poz. 290 z p. zmianami . 

 
WNIOSKI  I ZALECENIA KO ŃCOWE 

Wszystkie prace remontowe prowadzić ze szczególną starannością, biorąc pod uwagę konieczność 
zachowania walorów historycznych budynku oraz jego otoczenia. 
Prace wykonać zgodnie z zakresem i technologią uzgodnioną w zezwoleniu przez Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu . 
Wszelkie odstępstwa od projektu wynikające z zastosowania innych materiałów lub technologii nie mogą 
wpłynąć na obniżenie jakości prac.  
Ewentualne zmiany w projekcie na wniosek inwestora lub wykonawcy są możliwe wyłącznie po 
zaakceptowaniu przez projektanta i pod warunkiem, że nie zmieniają kształtu projektu w świetle 
uzyskanej decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu . 
Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod 
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie.  
Roboty nie ujęte niniejszym opisem a niezbędne do wykonania obiektu należy wykonać zgodnie z wymogami sztuki 
budowlanej. W przypadkach wątpliwych należy skonsultować się z autorem projektu. 
                                         
                    
                                                                           projektant :   mgr inż. Grzegorz Papiernik  
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

( na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ) 

Informacje ogólne  

1. Wymiana stolarki okiennej i remont pokrycia dachu z papy Budynku Zespołu Szkół   
  Specjalnych w Nowej Rudzie  

(Nazwa obiektu ) 
2.   57-400 Nowa Ruda     ul. Kopernika 8    
(Adres inwestycji )  
3.  Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie  ul. Kopernika 8  
( Imię i nazwisko oraz adres inwestora  )  
Część opisowa  

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego : 
*ustawienie rusztowań do wymiany rynien i rur 
spustowych  

 

*rozbiórka pokrycia dachu papy  
*wymiana deskowania stropodachu    
*wymiana krokwi stropodachu   
*wykonanie nowego pokrycia dachu   
*rozbiórka i monta ż obróbek blacharskich ,     
  rynien i rur spustowych   

 

*przemurowanie gzymsu z cegły  
 

................................................................................................................................ 
2. Działka zabudowana i uzbrojona  
( wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych  ) 
3.Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie  
   bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :  
4. Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy :  
4.1 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m ,a w szczególności : 

- zagrożenie elementami ostrymi i wystającymi, ruchomymi i luźnymi, 
- zagrożenie związane ze złym stanem technicznym elementów budowlanych, 

 - przewożenie osób na maszynie lub w osprzęcie 
- zagrożenie związane ze złym stanem dróg dojazdowych do miejsca pracy, 
- zagrożenie związane z warunkami terenowymi przy wykonywaniu robót, 
- nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego ( ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO) 
- obsługiwanie maszyn przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień, 
- występowanie niekorzystnego mikroklimatu np. zimno, mokro, ślisko, 
- hałas, 
- możliwość porażenia prądem elektrycznym, 
- zagrożenie pożarem lub wybuchem, 
- zagrożenie upadkiem z wysokości 
- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem. 
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5 Wykonywanie prac z udziałem dźwigu : niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału 
transportowanego i uszkodzenia dźwigu – przy zastosowaniu dźwigu zastosować zasady bhp przy 
pracy z dźwigiem . 
.................................................................. 
................................................................. 
( Inne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych ) 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  
    robót szczególnie niebezpiecznych : 
5.1 Przy wykonywaniu remontu elewacji wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami  
      zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY  z 6 lutego  
      2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U. Nr 47poz 401  
      rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze , rozdz. 9 Roboty na  
      wysokościach , rozdz. 12 Roboty murarskie i tynkarskie . 
5.2 Przy wykonywaniu robót  : wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z  
      przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 9 Roboty na  
      wysokościach   
5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu : wszyscy pracownicy powinni być  
      zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. rozd. 9 Roboty na   
      wysokościach 13-Roboty ciesielskie , rozdz. 17 Roboty dekarskie i izolacyjne  
5.4 Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu : wszyscy pracownicy powinni być  
     zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w . rozdz. 7 Maszyny  
     i urządzenia techniczne. 

Teren robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem tymczasowym .  
Ogrodzenie miejsca wykonywania pracy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla 
ludzi.  
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu powinny być wykonane 
oddzielne bramy dla ruchu pieszego.  Należy w miarę możliwości wyznaczyć miejsca postoju (parkingi) 
dla pojazdów mechanicznych. Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i 
oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych.  
Drogi i ciągi piesze w miejscu wykonywania prac powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Strefę 
niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, należy oznakować  
i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć. 

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  
    niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach     
    szczególnego zagrożenia zdrowia : 
6.1 Na tablicy budowy kierownik budowy umieści numery telefonów pogotowia , policji , straży 
pożarnej , zakładu energetycznego , gazowni  
6.2 Na placu budowy umieścić punkt pierwszej pomocy medycznej – apteczka medyczna  
6.3 Kaski ochronne , pasy , linki do pracy na wysokości umieścić w tymczasowym  
      pomieszczeniu socjalnym  . 
6.4 Plac budowy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych . 

      6.5 Prace należy bezwzględnie prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej niezbędne  
            uprawnienia (kierownik budowy) . 
 
                                                        opracował :  mgr inż. Grzegorz Papiernik 
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